INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH
W ROKU 2015
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR3 W ROGOWIE OPOLSKIM

Kontrolujacy

Termin kontroli

Zalecenia, wnioski, uwagi

Informacja

Lp. (instytucja, osoba) (oddc::il;a)l do Tematyka kontroli Stwierdzone nieprawidlowosci pokontrolne 0 realizacji zalecei
Zaktad ochrony
1IZECl1 0Zarowe . .
1. b AV;pTRA : 14 stycznia 2015 Kontrola i kopserwaCJa nie stwierdzono brak
autoryzowany serwis SPIZgtu p. pozarowego
gasnic
,.Zaktad ochrony
przeciwpozarowej Badanie sprawnosci
2. »~ASTRA” 14 stycznia 2015 technicznej instalacji nie stwierdzono brak
autoryzowany serwis hydrantowej
gasnic
Ocena stanu sanitarne-
Powiatowa Stacja higienicznego, warunkow
3. .San!tarn()_- 11 lutego 2015 technlcznygh oraz nie stwierdzono brak
Epidemiologiczna dokumentacji pionu
w Krapkowicach kuchennego przedszkola -
0Z Gwozdzice
Doprowadzi¢ do odpowiedniego stanu
techniczno-sanitarnego $ciany i sufity
w:
Powiatowa Stacja Ocen_a warunkow Fechniczn.o- 1. salgch lekcyj_nych na II pigtrze, Termin wykonania
Sanitarno- sanltarnyt_:h pomieszczen i _ 2. sall_ rekre.acyjno-zas.tc;pczej oraz 40 31 08. 2016 1.
4. Epidemiologiczna 11 lutego 2015 otoczenia oraz kon_trola Decyzja Nr 3/HDM/2015 przebieralniach dla dziewczat (prace zaplanowano
w Krapkowicach dokumentacji — PP i PSP i chlop_céw _ _ na lipiec 2016 r
Dabrowka Gorna 3.pomieszczeniach sanitarnych dla h
uczniow i personelu;
4. korytarzach komunikacyjnych i
klatce schodowej
Powiatowa Stacja Oceng warunkow t'echniczn.o-
Sanitarno- o samtarny_ch pomieszczen i _ _
5. 16 kwietnia 2015 otoczenia oraz kontrola nie stwierdzono brak

Epidemiologiczna
w Krapkowicach

dokumentacji —PSP Rogow
Opolski




R.W. ELEKTRO

Badanie i pomiar instalacji
odgromowej w placowkach

6. R Wocka 4 lipca 2015 . ZSP Nr 3 w Rogowie nie stwierdzono brak
Opolskim
Badanie skutecznosci ochrony
R.W. ELEKTRO . przeciwporazeniowej . .
7. R Wocka 4 lipca 2014 w PP Gwozdzice i PSP nie stwierdzono brak
Rogdéw Opolski
Przeglad dotyczacy
przygotowania placowek do
UMIG rozpoczgcia nowego roku
. szkolnego 2015/2016 oraz
w Krapkowicach . . . , . . .
6. . e 19 sierpnia 2015 stanu bezpieczenstwa i nie stwierdzono brak
Wydziat Oswiaty i higienv pracy oraz
Kultury - M. Migdat gleny pracyoraz
przestrzegania przepisow 1
zasad bhp
Kontrola stanu technicznego
Moer inz. Mariusz i przydatnos$ci do o Zakonserwowac pokrycie dachu Prace zaplanowano
7. grnz. va 27 sierpnia2014 uzytkowania obiektow nie stwierdzono e Wymieni¢ wlaz dachowy P
Lobermajer na 2016 rok
budowlanych — PP
Gwozdzice
o Zakonserwowac pokrycie dachowe
Kontrola stanu technicznego e Kominy ponad dachem nadajg si¢ do
i . i przydatnosci do kapitalnego remontu: uzupetni¢ irace zostzanq
8. Megr inz. Mariusz 27 sierpnia 2014 uzytkowania obiektow nie stwierdzono tynki i czapki kominowe, spalinowe wyKonane podczas
Lobermajer L termoizolacji
budowlanych — doraznie potatano budynku
PP i PSP Rogéw Opolski e Docieplenie dachu
Kontrola stanu technicznego e Uzupehi¢ brakujacy tynk na
. . Prace zostana
. . i przydatnosci do budynku gospodarczym od strony
Mgr inz. Mariusz . . . C . . wykonane podczas
9. . 27 sierpnia 2014 uzytkowania obiektow nie stwierdzono pola - o
Lobermajer C, . termoizolacji
budowlanych — e Wymieni¢ nieszczelne drewniane budvnku
PP i PSP Dabréwka Gorna okna na 2 pigtrze. Y
Nalezy wyposazy¢ drogi ewakuacyjne
Komenda Powiatowa Czynnosci kontrolno- pomeszezen budynku przedszlfol'a} W | . q
Panstwowej Strazy 22 pazdziernika rozpoznawcze w zakresie : oswietlenie awaryjne. Wydzielic Zalecenia wydane
10. Decyzja Nr 87/2015/PZ pozarowo pomieszczenie przedszkolne | w decyzji wykonano

Pozarnej w
Krapkowicach

2015r.

ochrony przeciwpozarowej
PSP i PP Rogow Op.

od pomieszczen szkolnych drzwiami
przeciwpozarowymi z
samozamykaczem.

w grudniu 2015 r.




Wojewddzki
Inspektorat Ochrony

27 pazdziernika

Kontrola w zakrsie
stosowania $rodkow ochrony

11. Rodlin i Nasiennictwa 2015, roslin z uwzglednieniem nie stwierdzono brak
realizacji zasad integrowanej
w Opolu 1
ochrony ro$lin
UMIG . s .
. Prawidtowos¢ przekazywania
w Krapkowicach L
. o 28 pazdziernika danych zawartych w . .
12. Wydziat Os$wiaty i 5 dani nie stwierdzono brak
Kuitury - M. Migdat 015r. sprawozdaniu SIO stan
: na 30. 09. 2015
1. Rogéw Opolski
Okresowa kontrola o Otynlfowac cze$¢ przewodow
, . ) kominowych ponad dachem
Zaktad Ushug . przewodoéw kominowych: L
I 19 listopada . . 2. Gwozdzice:
13. Kominiarskich Henryk dymowych oraz nie stwierdzono .,
2015r. . . . e  Wymieni¢ uszkodzone
Pastuszka grawitacyjnych przewodow drzwiczki wyciorowe komina
spalinowych i wentylacyjnych .
palinowych 1wentylacyjny co w kotlowni
UM'G. Kontrola problemowa
w Krapkowicach warunkow pracy oraz stanu
14. Wydziat O$wiaty i 3 grudnia 2015 r. [OW pracy oraz nie stwierdzono brak
. bezpieczenstwa i higieny
Kultury - M. Migdat .
pracy w kottowni
Kontrola z zakresu zgodnosci
15 Kuratorium 17 grudnia zatrudnienia nauczycieli szko6t nie stwierdzono brak
' Oswiaty w Opolu 2015r. i placowek z wymaganymi

kwalifikacjami




