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INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH  
W ROKU 2020 

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR3 W ROGOWIE OPOLSKIM 
 

Lp. 
Kontrolujący 

(instytucja, osoba) 

Termin kontroli 

(od dnia do 

dnia) 

Tematyka kontroli 
Stwierdzone 

nieprawidłowości 

Zalecenia, wnioski, uwagi 

pokontrolne 

Informacja 

o realizacji 

zaleceń 

1. 

 Zakład ochrony 

przeciwpożarowej 

„ASTRA” autoryzowany 

serwis gaśnic  

10 stycznia 2020 
Kontrola i konserwacja sprzętu p. 

pożarowego 
nie stwierdzono  brak  

2. 

Zakład ochrony 

przeciwpożarowej 

„ASTRA” autoryzowany 

serwis gaśnic 

10 stycznia 2020 
Kontrola oświetlenia awaryjnego 

PSP i oddział PP w Rogowie Opolskim  
nie stwierdzono  brak  

3. 

Zakład ochrony 

przeciwpożarowej 

„ASTRA” autoryzowany 

serwis gaśnic 

10 stycznia 2020 Kontrola drzwi przeciwpożarowych nie stwierdzono  brak  

4. 

„Zakład ochrony 

przeciwpożarowej 

„ASTRA” autoryzowany 

serwis gaśnic 

10 stycznia 2020 
Badanie sprawności technicznej instalacji 

hydrantowej 
nie stwierdzono brak  

5. 
Laboratorium badawcze 

– Blachownia Sp. z o.o. 

20 luty 2020  

 

Badanie stężenia pyłu na stanowisku 

pracy w PSP w Dąbrówce Górnej  
nie stwierdzono brak  

6. 
Laboratorium badawcze 

– Blachownia Sp. z o.o. 

20 luty 2020 Badanie stężenia pyłu na stanowisku 

pracy w PSP w Rogowie Opolskim  
nie stwierdzono brak  

7. 
Laboratorium badawcze 

– Blachownia Sp. z o.o. 

20 luty 2020 Badanie stężenia pyłu na stanowisku 

pracy w PP w Dąbrówce Górnej – OZ  

w Gwoździcach  

nie stwierdzono brak  

8. 
Zakład Usługowo-

Handlowy Elektromix 
09.07.2020 

- Badanie ochrony przed porażeniem 

przez samoczynne wyłączenie (TN) 

- Badanie rezystancji izolacji obwodów  

- Badanie zabezpieczeń 

różnicowoprądowych 

w PSP w Rogowie Opolskim 

nie stwierdzono brak 
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9. 
Zakład Usługowo-

Handlowy Elektromix 
09.07.2020 

- Badanie ochrony przed porażeniem 

przez samoczynne wyłączenie (TN) 

- Badanie rezystancji izolacji obwodów  

w PP w Dąbrówce Górnej – OZ  

w Gwoździcach 

nie stwierdzono brak 

 

10. 
Zakład Usługowo-

Handlowy Elektromix 
09.07.2020 

Badanie stanu instalacji odgromowej 

w PSP w Dąbrówce Górnej 

nie stwierdzono brak 
 

11. 
Zakład Usługowo-

Handlowy Elektromix 
09.07.2020 

Badanie stanu instalacji odgromowej 

w PSP w Rogowie Opolskim 

nie stwierdzono brak 
 

12. 
Zakład Usługowo-

Handlowy Elektromix 
09.07.2020 

Badanie stanu instalacji odgromowej 

w PP w Dąbrówce Górnej – OZ  

w Gwoździcach 

nie stwierdzono brak 
 

13. 

Kontrola własna 

Leszek Felsztyński – 

dyr. 

Zofia Krzeczek – 

specjalista BHP 

25 sierpnia 2020  

Kontrola BHP w placówkach szkolnych w 

zakresie zapewnienia bezpiecznych i 

higienicznych warunków korzystania z 

obiektu 

nie stwierdzono 
Wymiana stolików i krzesełek na 

jadalni  

zaplanowano  

w planie 

budżetowym   na 

2021 rok 

14. 

UMiG w Krapkowicach  

Wydział Oświaty 

 i Kultury  

25 sierpnia 2020 

Kontrola w zakresie przygotowania 

placówki ZSP Nr 3 w Rogowie Opolskim 

do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

2020/2021 oraz stanu bezpieczeństwa i 

higieny pracy 

nie stwierdzono 

W roku 2020 należy zabezpieczyć: 

1. Remont dachu i kominów 

wentylacyjnych w PSP w 

Rogowie Opolskim 

2. Remont posadzki w toalecie na 

parterze w PP w Dąbrówce 

Górnej – oddział Gwoździce 

3.  

Zakupiono nowe 

meble do sali, 

wymieniono piec 

CO – realizację 

pozostałych 

punktów 

zaplanowano  

w planie 

budżetowym   na 

2021 rok 

15. 
Laboratorium badawcze 

– Blachownia Sp. z o.o. 
17 listopad 2020   

Badanie stężenia tlenku węgla na 

stanowisku pracy  w PSP w Dąbrówce 

Górnej 

nie stwierdzono brak  

16. 
Laboratorium badawcze 

– Blachownia Sp. z o.o. 

17 listopad 2020   Badanie stężenia tlenku węgla na 

stanowisku pracy w PSP w Rogowie 

Opolskim 

nie stwierdzono brak  

17. 
Laboratorium badawcze 

– Blachownia Sp. z o.o. 

17 listopad 2020   Badanie stężenia tlenku węgla na 

stanowisku pracy w PP w Dąbrówce 

Górnej – OZ Gwoździce 

nie stwierdzono brak  

18. 

UMiG w Krapkowicach  

Wydział Oświaty 

 i Kultury 

12 października -  

20 grudnia 2020 

 

Kontrola dotycząca poprawności 

przekazywania danych w sprawozdaniu 

SIO stan na dzień 30.09.2019 r.,  

nie stwierdzono brak  
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19. 

Zakład Usług 

Kominiarskich Henryk 

Pastuszka 

04 listopada 

2020 

Okresowa kontrola przewodów 

kominowych: dymowych oraz 

wentylacyjnych 

nie stwierdzono 

 

PSP Rogów Opolski 

• Powiększyć kratkę wentylacyjną 

w kotłowni 

Zaplanowano w 

planie remontów 

na 2021rok 

20. 

Zakład Usług 

Kominiarskich Henryk 

Pastuszka 

04 listopada 

2020 

Okresowa kontrola przewodów 

kominowych: dymowych oraz 

wentylacyjnych 

nie stwierdzono 

 

PSP Dąbrówka Górna 

• Zamontować dwa stopnie przy 

włazie na dachu- termin realizacji 

31.08.2020 

 

21. 

Zakład Usług 

Kominiarskich Henryk 

Pastuszka 

04 listopada 

2020 

Okresowa kontrola przewodów 

kominowych: dymowych oraz 

wentylacyjnych 

 

PP Dąbrówka Górna -  

 OZ Gwoździce 

Uszkodzony komin CO ponad 

dachem 

 

Zaplanowano w 

planie remontów 

na 2021 rok 

22. 

Mgr inż. Mariusz 

Lobermajer 

(przegląd roczny) 

15 grudnia 2020 

Kontrola stanu technicznego  

i przydatności do użytkowania obiektów 

budowlanych PSP w Dąbrówce Górnej 

nie stwierdzono 

 

- Wymienić stolarkę zewnętrzną 

w budynku gospodarczym 

- Wymienić dziurawe rynny na 

budynku głównym 

-Uzupełnić brakujący tynk na 

budynku gospodarczym  

 

Zaplanowano w 

planie remontów 

na 2021 rok 

23. 

Mgr inż. Mariusz 

Lobermajer 

(przegląd roczny) 
15 grudnia 2020 

Kontrola stanu technicznego  

i przydatności do użytkowania obiektów 

budowlanych PSP w Rogowie Opolskim 

nie stwierdzono 

1. Wykonać naprawy pokrycia dachu 

2. na kominach wentylacyjnych 

uzupełnić tynki i czapki 

kominowe 

3. Naprawić zniszczone murki 

studzienek piwnicznych 

4. Wskazana kompletna 

termomodernizacja obiektu 

Zaplanowano w 

planie remontów 

na 2021 rok 

 

24. 

Mgr inż. Mariusz 

Lobermajer  

(przegląd roczny) 

15 grudnia 2020 

Kontrola stanu technicznego  

i przydatności do użytkowania obiektów 

budowlanych PP w Dąbrówce Górnej – 

OZ Gwoździce 

nie stwierdzono 

- Właz dachowy trudno się otwiera i 

niszczy pokrycie dachu – w miarę 

możliwości wymienić właz 

- zaimpregnować pokrycie dachu 

 

Zaplanowano w 

planie remontów 

na 2021 rok 

              

 

                                                                                                                                                                                                                            

 


